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FORMATION ISM-ATEX NIVEAU 2 E
« Personnes Autorisées (responsable de conception, d'installation et de
maintenance) »

OBJECTIFS

- Acquérir les connaissances nécessaires pour une
maitrise compléte de la sécurité ATEX.

- La personne autorisée doit assurer la responsabilité
d'un projet ou d'une phase particuliere (installation,
maintenance, etc.)

- Elle doit étre capable d’encadrer les agents
d’exécutions niveau 1 et 0.

PUBLIC

Responsable technique (conception, réalisation,
maintenance...) d'équipements destinées & fonctionner
en atmosphére explosive

Les accés a nos centres sont adaptés aux Les accés a nos
centres sont adaptés aux personnes présentant des
sifuations de handicape

REGISTRE D' ACCESSIBILITE
PREREQUIS

Pas de prérequis
Il est préconisé de maitriser le francais, a préciser lors de
I'inscription
QUALITES DE L'INTERVENANT
Formateurs INERIS niveau 3 E ou EM

METHODES MOBILISEES ET MODALITES D'EVALUATION
Retours d'expériences du formateur.

Présentation d’'exemples pratiques et vécus dans les
entreprises.

Test théorique Electrique (70 % de bonnes réponses pour
réussite) i
MOYENS PEDAGOGIQUES & SUPPORTS

Vidéoprojecteur, support de cours pour les participants.
SUIVI

Assistance téléphonique pour I'employeur, les participants
sur les sujets relatifs & la formation.

VALIDATION DE LA FORMATION

Certificat de compétence professionnelle INERIS ISM-ATEX
Niveau 2 E

DUREE

3 jours (21 heures) en présentiel
Prévoir 2 journée (4heures) complémentaires en visio

TARIF ET DELAI D'ACCES

Demandez-nous notre grille tarifaire ainsi que nos dates de
formation
info@a2seconseil.fr
CGV: hitps://bit.ly/3pcC65s

PROGRAMME

Le programme de formation ISM-ATEX est élaboré par
I'INERIS et décrit dans le référentiel de formation associé.
La version actuelle de ce référentiel est la version 9.0 de
novembre 2019. Le programme de formation est
conforme & la page 62 du référentiel concernant la
formation de personnel de niveau 2E

CONTENU DU PROGRAMME

PREMIERE JOURNEE : MODULE BA

=

- Généralités concernant les phénomeénes
d’'explosion de gaz et de poussieres

- Laréglementation applicable aux utilisateurs de
matériels ATEX (directive ATEX 99/92/CE)

- Laréglementation concernant les appareils et
systémes de protection destinés & étre utilisés en
atmosphéres explosives (Directive ATEX
2014/34/EUV)

- Les principes généraux du classement de zones
(gaz et poussieres)

[1)] DEUXIEME JOURNEE : MODULE BB

- Les différents modes de protection électriques
normalisés

- Lesregles de conception, de réalisation et de
maintenance des installations électriques en
atmosphéres explosibles

1] TROISIEME JOURNEE : MODULE BC

- Les marquages et les différents types de
certificats

- Reégles d'intervention en ATEX

- Mise en pratique du référentiel de certification
ISM-ATEX

- Evaluations initiales Personnes Autorisées Niveau 2
E

A2SE Conseil
CONTACT : 02.40.11.11.47 — 01.55.68.12.52 - Mail : info@a2seconseil.fr - site web : www.a2seconseil.fr

103 rue Henri Gautier - BPO3
44550 Montoir- de- Bretagne

649 avenue Auguste BARON
Paris La Défense - Grande Arche - La 13500 MARTIGUES
Défense

81 Boulevard Pierre Ter LE BOUSCAT

33110 BORDEAUX

Plaza Part Dieu - 93 rue de la Vilette

N° de Siret: 532 559 150 00026/ Code APE: 70227 /N° TVA infracommunautaire FR 635 325 591 50 69003 LYON


mailto:info@a2seconseil.fr
https://www.a2seconseil.fr/
https://www.a2seconseil.fr/wp-content/uploads/2023/02/A2SE-GUI-001-A-Registre-daccessibilite.pdf
mailto:info@a2seconseil.fr
https://bit.ly/3pcC65s

